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摘要摘要摘要摘要： 

飞轮储能装置具有短时间、高功率放电的特性，可用于解决电能质量问题。文章用含飞轮储能单元的动态电压恢

复器解决配电网电压暂降问题，其中飞轮储能单元使用钢转子和内装式永磁同步电机，既降低了飞轮的制造成

本，又减小了飞轮驱动单元的损耗。根据飞轮储能系统的特点，给出了包括配电网电压跌落检测、飞轮储能装置

的充放电控制策略和快速补偿电压跌落的整体控制策略。重点讨论了基于矢量控制的飞轮储能装置充放电控制策

略，通过控制直流母线电压，使能量在配电网、飞轮储能单元及负载间合理流动。在Matlab/Simulink环境下建

立了动态电压恢复器模型，仿真结果表明该模型能准确控制飞轮储能装置充放电，补偿配电网电压跌落，保护敏

感负载不受影响。 
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